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Hoe meet ik de Ohm    waarde  
met een multimeter? 

Bij dit voorbeeld is een Magma mat 100 watt 4,6m² als voorbeeld gebruikt. 
 
 

 
1. Als de mat al is aangesloten haal dan de stroom van de groep waar de 

thermostaat en vloerverwarming op aangesloten zijn. 
 

2. Indien nodig haal dan de vloerverwarmingsmat los van de thermostaat. 
 
 

3. Zet de multimeter op de juiste stand 
(afbeelding 1) 

 
 

4. Nu kunt u op de buitenste twee draden 
(blauw en bruin) van de mat de Ohm 
waarde meten (Afbeelding 2) 
De middelste draad is de aarde draad. 
 

 
 
 
 

5. De waarde die nu kunt aflezen kunt u vergelijken  
met de tabel in het boekje. 
 
Voor de mat Magma 100 watt 4,6 m² moet de gemeten waarde tussen de 
101,4 en 123.9 liggen.(zie voor uw juiste waarde de meegeleverde 
Installatiehandleiding) 
 

 

A�eelding 1 A�eelding 2 

Ω = Ohm

Ω = Ohm

Ω


